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odcinek nowych rurociggéw ZW,CW,CCW
prowadzony w istniejgcym kanale technicznym
z mozliwym dostepem dla prowadzenia robét.
_| Wszystkie istniejace rurociggi ZW, CW,CCW w kanale
przewidzie¢ do rozbioki.

Odcinek w kanale zalecane aby wykonac¢ z rur preizolowanych
PP lub PEX w zwoju - bez pofgczen na diugosci

uktad instalacji wykonany w ramach odrebnego zadania
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OZNACZENIA

pion wody zimnej, cieplef/ cyrkulagi
Dion kan. saniiamey wyprowadzony ponad dach

kan. sanitama pod posadzka

kan. sanitama pod stropem

podigiScia pod stropem do wpustow
podeiScia do przybordw w bruZdzie Scienng/
Wooa zimna
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cyrulagia
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RZUT PIWNIC CZ.2
INSTALACJA WODKAN

INWESTYCJA:
Remont fazienek w budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie
ADRES Bursa szkolna, dz. nr 220/14, obreb 9, miasto Stargard
INWESTYCJI:
OPRACOWALI: nrupr. podpisy
dr inz. Adam Krupinski
projektant: upr.bud. w specjalnosci instalacyjnej
Nr ewid. ZAP/0072/POOS/06
mgr inz. Agnieszka Cichocka
upr.bud. w specjalnosci instalacyjnej
sprawdzajacy Nr ewid. ZAP/0222/PWOS/10
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